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FORORD

Elolyckor och hanteringen av dessa ar hogt prioriterade inom myndigheten.
Elsakerhetsverket foljer varje ar elolycksfallsutvecklingen. De olycksfall och
tillboud som kommer till verkets kdnnedom hanteras i en olycksfallsdatabas. Fram
till &r 2001 har Elsakerhetsverket i rapportform publicerat en arlig sammanstallning
over olycksfall orsakade av elektricitet. Ar 2008 blev det nypremiér for denna
arliga sammanstallning nar verket pa verkets webbplats www.elsakerhetsverket.se
presenterade rapporten Elolycksfall 2007.

Syftet med sammanstallningen Elolyckor och elbrander 2009 &r att sprida
information kring elolyckor och askadliggora vissa forhallanden. | slutet av
sammanstallningen finns en sammanfattning dér nagra iakttagelser fran den
presenterade statistiken redovisas. Bland annat belyses att elolyckor inom offentlig
forvaltning och hélso- och sjukvard 6kar och att elolyckor som orsakats av ett
tekniskt fel beror en tredjedel av ett tekniskt fel som har funnits redan vid
idrifttagningen. Verket redovisar aven viss statistik kring brander och da ur ett
elektriskt perspektiv. Elsékerhetsverkets forhoppning dr att sammanstéllningen ska
vara viktig och intressant for olika aktdrer och att den kan medverka till ett gott
elsdkerhetsarbete.

Elsékerhetsverket genomfor fordjupade utredningar av valda olyckor och tillbud.
Syftet med utredningarna ar bland annat att soka svar pa fragor som vad som har
hant, varfor det har hant och hur liknande handelser kan forhindras i framtiden.
Utredningarna presenteras i rapporter som finns publicerade pa verkets webbplats.

For olycksaret 2009 har 310 elolyckor och 129 tillbud kommit till
Elsakerhetsverkets kannedom. Totalt intraffade fem elolyckor med dodlig utgang
under 2009, varav en var en klattringsolycka pa tag. Sett Gver en tioarsperiod har
antalet omkomna i olycka pa elektrifierad jarnvag okat fran tva under perioden
2000-2004 till tolv under perioden 2005-2009. Fyra av de fem dédsolyckorna
under 2009 drabbade en lekman pa fritiden.

Elyrkesmannen har blivit battre pa att anmala elolyckor. Fran ar 2000 till &r 2009
har antalet anmalningar mer &n dubblerats. Elyrkesméannens olyckor uppkommer i
fyra av fem fall i samband med ett arbete och stromgenomgangsolyckor &r den
vanligaste typen av olycka. | de flesta av dessa olyckor har
starkstromsanlaggningen inte frankopplats eller sa har den frankopplats pa ett
felaktigt séatt. Nar sedan spanningsloshetskontrollen inte sker, ar elolyckan ett
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faktum. Tekniskt fel &r den vanligaste orsaken till olyckor som drabbar lekmén i
arbetet.

De flesta elolyckorna sker inom verksamhetsomradet gruvor och industri.
Elséakerhetsverkets sammanstallning visar pa att verksamhetsomradet svarat for en
tredjedel av samtliga elolyckor som medfért sjukdagar under perioden 2000-2009.
Inom verksamheterna nat och elbanedrift har de elolyckor som drabbat elyrkesmén
Okat under de senaste aren. For verksamheten elbanedrift rapporterades under aren
2000-2004 i medeltal en elolycka per ar som drabbat en elyrkesman medan for aren
2004-2009 &r motsvarande siffra néstan tre rapporterade elolyckor.

Elsékerhetsverket har inga egna uppgifter om av el orsakade brander men for att ge
en mer komplett bild av elens faror har verket valt att i denna rapport redovisa vald
statistik fran Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB). Den
vanligaste elbrandorsaken i bostader, enligt raddningstjansternas insatsstatistik, ar
att nagon glomt eller av misstag slagit pa en elektrisk spisplatta.

Héassleholm december 2010

Lars Hansson Lars Kilsgard
Overinspektor Elinspektor
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1. ALLMANT OM ELSAKERHETSVERKETS SAMMANSTALLNING
OVER ELOLYCKOR

1.1 Rapporteringssatt

Elsakerhetsverket far kinnedom om intraffade elolyckor genom

e sa kallade Paragraf 2-anmalningar fran Arbetsmiljoverket avseende
olycksfall som intréffat och som drabbat en arbetstagare

e anmaélningar till Elsdkerhetsverket via verkets webbplats eller via telefon

e anmalningar och rapporter fran innehavare av en natkoncession

e anmalningar och rapporter fran innehavare av en starkstromsanlaggning for
sparburen trafik eller tradbuss

e mediabevakning.

Enligt 8 § i starkstromsforordningen (2009:22) ska en innehavare av en
natkoncession eller en starkstromsanlaggning for jarnvags-, sparvags-, tunnelbane-
eller tradbussdrift utan dréjsmal till Elsakerhetsverket anmala olycksfall i den egna
starkstromsanlaggningen som intréaffat pa grund av el samt allvarliga tillbud till
sadana olycksfall.

Betraffande olycksfall som drabbar arbetstagare foreligger enligt 2 8
arbetsmiljoforordningen (1977:1166) skyldighet for arbetsgivare att utan dréjsmal
underratta Arbetsmiljoverket avseende olycksfall eller annan skadlig inverkan i
arbete som foranlett dodsfall eller svarare personskada eller samtidigt drabbat flera
arbetstagare. Detsamma galler vid tillbud som har inneburit allvarlig fara for liv
eller halsa. Av dessa anmalningar vidarebefordras 6ver 15 000 stycken per ar till
Elsdkerhetsverket. Anmélningarna granskas och de olyckor dér elektrisk strém inte
orsakat arbetsskadan gallras bort.

Via ett webbformular, som finns tillganglig pa Elsakerhetsverkets webbplats, begar
verket in olika uppgifter som har anknytning till elolyckan. Dessa uppgifter
éverfors och blir registrerade i en databas. Samtliga elolyckor genomgar en
beddmning dér det bland annat bestdms hur vidare hanteringen av elolyckan skall
ske. Innan &rendet avslutas gors en kvalitetsgranskning for att bland annat
sakerstalla att kodningen av olyckan i databasen sker pa ett enhetligt satt.
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1.2 Begreppsforklaringar

| denna rapport avses med
A.C.: véxelstrom, strdm som véxlar riktning.
arbetsfel: ett fel vid genomférande av viss verksamhet till exempel ett elarbete.
Exempel pa arbetsfel &r att det inte skett nagon frankoppling eller
spanningsldshetskontroll.
barn: varje manniska under arton ars alder.
D.C.: likstrom, strom som inte andrar riktning.
elolycka: en o6nskad handelse som medfort att elektrisk strom orsakat skada pa
person.
ELY, elyrkesman: en elinstallator, elektriker, elarbetsledare eller personer med
annat elyrke till exempel elkonstruktor eller besiktningsman.
fackkunnig person: person som har lamplig utbildning, kunskap och erfarenhet
for att kunna analysera risker och undvika riskkallor som elektricitet kan
medfora.
hdgspanning: nominell spanning dver 1 000 V véxelspanning eller Gver
1500 V likspanning.
instruerad person: person som har instruerats tillrackligt av fackkunnig person
for att kunna undvika faror som elektricitet kan medfora.
LA, lekman i arbete: person (inte elyrkesman) i arbete till exempel en
sjukskaterska, en instruerad person, en skolelev (pa alla stadier) eller en
industriarbetare.
LF, lekman pa fritiden: en person, exklusive elyrkesman, som drabbas av en
olycka under fritiden.
lekman: person som inte ar fackkunnig.
lagspanning: nominell spanning upp till och med 1 000 V véxelspéanning eller
upp till och med 1 500 V likspénning.
kategori: elyrkesman, lekman i arbete eller lekman pa fritiden.
skada pa person: lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller
ddd som orsakats av elektrisk strom.
tekniskt fel: ett fel pa elektrisk materiel tillhérande den fasta elinstallationen
eller Gvrig elektrisk materiel. Exempel pa ett tekniskt fel ar en trasig kapsling
eller en skadad kabelisolering. De tekniska felen uppdelas i sin tur pa fel som
fanns vid ibruktagande respektive de fel som tillkommit under anvandning.
tillbud: en odnskad handelse dar elektrisk strom hade kunnat leda till skada.

1.3 Kriterier for beddmning

Med en elolycka avses i denna rapport nar elektrisk strom direkt eller indirekt
orsakat skada pa person via en stromgenomgang eller en ljusbage. Med skada avses
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lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller déd som orsakats av
elektrisk strom.

Foljande galler for berdkning av antalet sjukdagar
e dagen nér olyckan intréffar réknas inte oberoende av tidpunkten for
olyckan
e samtliga dagar, &ven helgdagar, raknas under sjukperioden.

| de flesta redovisade diagrammen avseende elolyckor ar sa kallade
nolldagarsolyckor (inga sjukdagar) exkluderade. Se vidare under avsnitt 2.

Olycksfall av mekanisk art, till exempel klamskador, orsakade av oavsiktlig
igangsattning av en maskin pa grund av ett eltekniskt fel klassas inte som en
elolycka i denna sammanstallning.

Om en handelse leder till att flera personer skadas raknas varje skadad person som
en egen olycka.
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2. FORUTSATTNINGAR FOR SAMMANSTALLNINGEN

All sammanstallning i rapporten bygger pa till myndigheten anmélda och
rapporterade olyckor och tillbud. Rutinen (inférd fullt ut 1 januari 2006) dér
Arbetsmiljoverket automatiskt vidarebefordrar vissa typer av sa kallade Paragraf 2-
anmalningar till Elsékerhetsverket har 6kat inflédet av anmélda handelser till
myndigheten.

Ar 2004 péborjades ett arbete inom Elsékerhetsverket med att férandra hanteringen
av elolyckor och tillbud inom myndigheten. Arbetet avslutades i slutet av 2005 och
nya rutiner med mera infoérdes med bérjan elolycksfallsaret 2006. Bland annat
andrades Elsakerhetsverkets beddmning av vad som réknas som elolycka.

Denna férandring paverkar i forsta hand statistiken for de elolyckor som inte
medfort sjukdagar.

For elolyckor som medfort sjukdagar har det inte skett sa stora forandringar
avseende verkets hantering, vilket gor att de kan jamforas bakat och over tid.

Under 2005 bestéllde Elsékerhetsverket en undersokning med syftet att bland annat
klarlagga elolyckor som intraffar bland elyrkesméan. Undersokningen visade pa att
av de som uppgav att det under det senaste aret fatt strom genom kroppen hade
endast sexton procent anmalt handelsen till arbetsgivaren. Detta pekar pa ett stort
mdrkertal for de elolyckor som inte medfort sjukdagar. Samma diskussion kan
tillampas for lekmén i arbete. | denna rapport har Elsdkerhetsverket valt att folja
tidigare praxis inom verket att inte i nadgon storre utstrackning redovisa elolyckor
som inte medfort sjukdagar.

Morkertalet for de elolyckor som drabbar lekmén pa fritiden ar mycket stort. For
denna grupp finns det ingen rapporteringsskyldighet varfor fa av dessa olyckor
kommer till Elsdkerhetsverkets kdnnedom. Via den mediabevakning som verket
gor far verket kannedom om vissa av dessa elolyckor, i forsta hand de mer
allvarliga elolyckorna.

Vid redovisning av elolyckor, i denna rapport, ar elolyckor med dodlig utgang
exkluderade om inget annat anges. Dddsolyckorna redovisas separat och med ett
langre tidsperspektiv dels for att inga fordndringar har skett avseende hanteringen
av dessa olyckor, dels for att verket har jamforbara uppgifter om dodsfall fran ar
1898 och framat registrerade i en databas.
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3. UTVECKLING INTRAFFADE ELOLYCKOR, ALLMANT

3.1 Antal

Diagram 3.1 Samtliga anmalda elolyckor, 2000-20009.
Fordelade pa olyckor med och utan sjukdagar.

>
w

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elolyckor noll sjukdagar

Elolyckor med mer an noll sjukdagar inkl. elolyckor med dodlig utgang

Antalet anmalda elolyckor 2009 (310 st.) ar i stort satt pa samma niva som 2008
(312 st.) En noterbar skillnad mellan &r 2008 och ar 2009 &r en 6kning av antalet
elolyckor som inneburit sjukdagar, inklusive dodlig utgang. Dessa elolyckor har
okat med 30 procent fran 95 till 124 elolyckor. Efter en stadig 6kning fran och med
2004 minskar i ar de elolyckor som ej medfort sjukdagar.
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3.2 Spanningsniva

Diagram 3.2 Antal elolyckor som medfort sjukdagar 2000 — 2008.
Fordelade pa spanningsniva.
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mDC<=1500V mDC>1500V m AC<=1000V m AC1000-24 000 V m AC>24 kV m Special

Diagrammet har ej varit foremal for uppdatering. Under perioden 2000-2008 har
cirka tre av fyra, av de elolyckor som medfért sjukdagar, skett i en
lagspanningsanlaggning.
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3.3 Olycksfallstyp

Diagram 3.3 Antal elolyckor som medfort sjukdagar 2000-2009.
Fordelade pa olycksfallstyp.
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Stromgenomgang = Ljusbage

De flesta elolyckorna som medfort sjukdagar har orsakats av stromgenomgang,
Efter att 2008 varit pa samma laga niva som 2005 har stromgenomgangsolyckorna
under 2009 okat till en ny toppniva pa 100 stycken, vilket motsvara en 6kning pa
nastan 59 procent. Ljusbagsolyckorna fortsatter att minska och ar nu nere under 20
stycken.

3.4 Kategori

Diagram 3.4 Antal elolyckor som medfért sjukdagar 2000 — 2009.
Fordelade pa kategorier.

140
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100
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40
20
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Lekman pa fritiden ®Elyrkesman W Lekmaniarbete mAlla
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Elyrkesmannens elolyckor &r i nastan samma niva (57 st.) som 2008 (+2 st.).
Noterbart &r att vid en jamforelse mellan aren 2000-2004 och 2005-2009 har
elyrkesménnens elolyckor, och som medfort sjukdagar, 6kat med néstan 72
procent. Den storsta skillnaden mellan aren 2008 och 2009 svarar lekménnens
elolyckor for. Lekmannens olyckor har dkat fran 34 stycken till 60 stycken, vilket
motsvara en okning pa drygt 76 procent.

3.5 Orsak

Diagram 3.5 Antal elolyckor som medfort sjukdagar 2000 — 20009.
Fordelade pa orsak.
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B Tekniskt fel - vid idriftagning = Tekniskt fel - under bruk

M Teknisk fel - totalt M Arbetsfel

Fordelningen mellan orsakerna till elolyckor som medfort sjukdagar ar for perioden
2000-2009 att 57 procent har orsakats av ett arbetsfel och 43 procent av ett tekniskt
fel. Elolyckor som orsakats av ett tekniskt fel har efter att under 2008 legat lagt ater
natt upp till “normal” niva. De flesta elolyckorna som orsakats av ett tekniskt fel
beror pa ett tekniskt fel som uppkommit under bruk. Noterbart &r att nastan var
tredje elolycka som orsakats av ett tekniskt fel, ar ett fel som funnits redan vid
idrifttagningen.
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3.6 Verksamhet

Diagram 3.6.1 Antal elolyckor som medfért sjukdagar 2000 — 2009.
Fordelade pa verksamheten vid olycksplatsen.

50

40

30

20

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

m Jordbruk och skogsbruk B Gruvor, industri

H Elnét, elforsorjning B Byggverksamhet

B Handel, transport mm m Off. forvaltning, hélso- sjukvard
m Hushall, bostader m Elbanedrift (kommunikation)

Diagram 3.6.2 Summan av alla elolyckor som medfdrt sjukdagar 2000 — 2009.
Fordelade pa verksamheten vid olycksplatsen.

1%

® Handel, transport mm
m Off. férvaltning, hélso- sjukvard
m Hushall, bostader
M Elbanedrift (kommunikation)

Verksamhetsomradet gruvor och industri har svarat for nastan en tredjedel,
31 procent, av alla de olyckor som medfért sjukdagar under perioden 2000-20009.

M Jordbruk och skogsbruk

® Gruvor, industri

M Elnat, elférsorjning

H Byggverksamhet
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For omradet elnat och elforsorjning ar motsvarande siffra 14 procent. Vid en
jamforelse mellan aren 2000-2004 och aren 2005-2009 kan noteras en 6kning pa 22
procent for elolyckorna som medfort sjukdagar, inom verksamheten elnét och
elférsorjning. Motsvarande jamforelse for verksamheten gruvor och industri ar att
elolyckorna minskat med 10 procent.
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4. DODSOLYCKOR

For elolyckor med dodlig utgang har verket valt ett langre tidsperspektiv an for
ovriga elolyckor. | Elsdkerhetsverkets databas for elolyckor finns jamforbara
uppgifter for dodsolyckor fran och med ar 1898 framtill idag.

4.1 Antal

Diagram 4.1.1 Antal elolyckor med dédlig utgang 1898-2009.
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Under aren 1898-2009 har enligt verkets sammanstallning 2 251 personer
omkommit i Sverige pa grund av elektrisk strom. Under fyrtiotalet var medeltalet
40 omkomna personer per ar i elolyckor. Medeltalet under de senaste tio aren ar
drygt fem omkomna per ar. Totalt intraffade fem elolyckor med dédlig utgang
under 2009. Fyra av dodsolyckorna drabbade personer pa fritiden, en av dessa var
en klattringsolycka pa ett tag.
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Diagram 4.1.2 Antal elolyckor med dédlig utgang 2000-2009.

A N o ©

(5]

w b

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

En jamforelse mellan aren 2000-2004 och aren 2005-2009 visar att medeltalet
omkomna personer 6kat fran fyra till sex personer.

4.2 Kategori

Diagram 4.2.1 Antal elolyckor med ddédlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa kategori.

M Elyrkesman ® Lekmaniarbete ® Fritid
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Elolyckorna med dédlig utgang har minskat kraftigt for elyrkesman, fran

51 omkomna under tioarsperioden 1972-1981 till 8 omkomna under de senaste tio
aren 2000-2009. For lekman pa fritiden 6kar antalet omkomna efter att ha minskat
framtill ar 2002. Under perioden 2000-2004 var medeltalet omkomna lekmén pa
fritiden tva (2,0) medan for perioden 2005-2009 ar motsvarande siffra fyra (4,6)
omkomna.

Diagram 4.2.2 Summan av elolyckor med dédlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa kategori.

B Lekmaniarbete mElyrkesman = Lekman pa fritiden

Néstan varannan person som omkommit av elektrisk strom under perioden 1972-
2009 har varit en lekman pa fritiden. Cirka var tredje elolycka med dédlig utgang
som drabbar en lekman pa fritiden orsakas av att personen kommer i kontakt med
en kontaktledning for jarnvéagsdrift. En ny foreteelse som tillkommit under senare
ar och som ocksa drabbar lekman pa fritiden ar elolyckor som sker i samband med
stoldforsok av koppar i till exempel transformatorstationer.
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4.3 Kon

Diagram 4.3 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa kon.

B Man mEKvinna

Elolyckor med dodlig utgang drabbar framst man vilket ocksa sammanfaller med
rapporter fran andra omraden.

4.4 Alder

Diagram 4.4 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa alder.
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Aldersgruppen 18-27 &r ar dverrepresenterad i sammanstallningen éver elolyckor
med dodlig utgang under perioden 1972-2009. | denna aldersgrupp aterfinns ett
flertal av de personer som, i samband med klattring pa jarnvagsvagnar, kommer i
kontakt med kontaktledningar for jarnvagsdrift.

4.5 Manad

Diagram 4.5 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa arets manader.
70
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I sammanstallningen ver elolyckor med dédlig utgang under perioden 1972-2009
kan det konstateras att sommarmanaderna juni till och med augusti ar
overrepresenterade. Under sommarmanaderna vistas manniskor i stérre omfattning
utomhus och under dessa manader beddms ett stort antal ombyggnads- och
renoveringsprojekt ske.
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4.6 Veckodag

Diagram 4.6 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa veckans dagar.
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Av sammanstallningen ver elolyckor med dodlig utgang under perioden 1972-
2009 framgar att olycksrisken ¢kar ju langre fram i veckan det kommer. Fredagen
ar en extra olycksdrabbad veckodag. Pa fredagar avtar fokuseringen pa jobbet nar
helgen narmar sig och det finns en 6kad benégenhet att inte folja gallande
arbetsinstruktioner bara for att arbetet ska hinna bli klart i tid innan helgen.

4.7 Spanning

Diagram 4.7 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1998-2009.
Fordelade pa spanning.

H Hogspanning

M Lagspanning
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Sett Gver de senaste tolv aren ar det nastan helt jamnt fordelat mellan de
dodsolyckor som fororsakas av hogspanning som av lagspanning.

4.8 Orsak

Diagram 4.8.1 Summan av elolyckor med dédlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa orsak.

B Tekniskt fel- under anvdndning M Arbetsfel = Tekniskt fel-vid ibruktagning

Nastan fem av sju elolyckor med dadlig utgang har under perioden 1972-2009
orsakts av ett arbetsfel. | Elsékerhetsverkets databas kodas de elolyckor som sker i
samband med att personer vid klattring pa jarnvagsvagnar kommer i kontakt med
kontaktledningar for jarnvéagsdrift som ett arbetsfel.

Diagram 4.8.2 Summan av elolyckor med dédlig utgang 1998-2009.
Dadsolyckor vid lagspanning fordelade pa orsak.

25
20
15
H Arbetsfel
M Tekniskt fel
10
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Under perioden 1998-2009 har drygt fem av sju av de elolyckor som skett i en
lagspéanningsanlaggning och som medfért dodlig utgang orsakats av ett arbetsfel.

4.9 Olycksfallstyp

Diagram 4.9 Antal elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa olycksfallstyp.
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M Ljusbage M Stromgenomgang

Under perioden har de flesta elolyckorna med dodlig utgang orsakats av
stromgenomgang, En ljusbagsolycka med dodlig utgang intraffade senast 2007 och
innan dess far man ga tillbaka till 1999 for att hitta nésta ljusbagsolycka med
dodlig utgang.
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4.10 Verksamhet

Diagram 4.10 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.
Fordelade pa verksamheten vid olycksplatsen.

3% 5%
M Jordbruk och skogsbruk H Gruvor, industi
M Elnét, elforsérjning M Byggverksamhet
H Handel, transport mm m Off.forvaltning, hilso- sjukvard
® Hushall, bostader ® Elbanedrift

Verksamheterna elnat och elforsérjning samt elbanedrift svarar tillsammans for
nastan halften av samtliga elolyckor med dédlig utgang under perioden 1972-2009.

4.11 Inblandat objekt

Diagram 4.11.1 Summan av elolyckor med dodlig utgang 1972-2009.

Fordelade pa inblandat objekt.
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Efter kontaktledning och luftledning foljer anslutningskabel, inklusive stickpropp,
som det vanligaste objekt som varit inblandat i elolyckor med dodlig utgang.
Drygt var femte elolycka med dddlig utgang som skett under perioden 1972-2009
har orsakats av en bristfallig anslutningsledning eller defekt stickpropp.

Diagram 4.11.2 Luftledning, antal elolyckor med dédlig utgdng 1972-20009.
Samtliga samt sarredovisning for elyrkesman.
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Att luftledningar ligger hogt i sammanstallningen beror pa de elolyckor med dadlig
utgang som skedde under 1970-talet. Mellan aren 1972-1979 var luftledningar
inblandade i 43 elolyckor med dodlig utgang. Under de senaste tio aren, 2000-
2009, &r motsvarande siffra tre elolyckor med dédlig utgang.

Diagram 4.11.3 Kontaktledning eller kontaktskena for bandrift, antal
elolyckor med dodlig utgang 1972-20009.
Samtliga samt sarredovisning for lekman pa fritiden.
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Efter en nedgang mellan aren 1984-2003 av elolyckor med dédlig utgang dar
kontaktledning eller kontaktskena for bandrift varit inblandat kan det nu ses en
okning av dessa elolyckor. Under de senaste fem aren, 2005-2009, har det skett
tolv elolyckor med dodlig utgang dar kontaktledning eller kontaktskena for bandrift
varit inblandat. I de flesta av dess fall har dodsolyckan drabbat en lekman pa

fritiden.
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5. ELYRKESMAN

5.1 Antal
Diagram 5.1 Elyrkesman, antal elolyckor 2000-20009.
Fordelade pa olyckor med och utan sjukdagar.
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Elolyckor noll sjukdagar

Elolyckor med mer an noll sjukdagar inkl. elolyckor med dodlig utgang

Antalet rapporterade elolyckor for elyrkesman har 6kat fran 88 elolyckor ar 2000
till 147 elolyckor ar 2009. Elsékerhetsverket startade ar 2005, tillsammans med tva
av arbetsmarknadens parter inom elomradet, Elektriska Installatérsorganisationen
och Svenska Elektrikerforbundet, ett projekt for att 6ka kunskapen om elolyckor
bland elyrkesman, och pa sa satt oka rapporteringsviljan aven avseende de
elolyckor som inte medfort sjukdagar. En del av 6kningen kan bero pa denna dkade
rapportering men dven att antalet elyrkesmén som dr i arbete i Sverige har dkat.
Jamfort med 2008 har elolyckorna for elyrkesmén minskat med 15 procent.
Minskningen har i stort sett berott pa att antalet elolyckor som ej medfért sjukdagar
har minskat i lika stor del.
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5.2 Dddsolyckor

Diagram 5.2.1 Elyrkesman, antal elolyckor med dodlig utgang 2000-2009.

2009
2008
2007
2006
2005
2004

2002

200 |
2000

0 1 2 3

Under 2009 omkom en elyrkesman i en elolycka. Olyckan skedde vid installation
av elektrisk materiel i bostad. Elarbetet som skulle utforas bestod i att tva tidigare
dragna utanpaliggande kablar skulle forlaggas i installationsror och sedan dras i
véaggen. En av kablarna gick till en varmvattenberedare och den andra gick
troligtvis till en kopplingsdosa intill beredaren. Fran kopplingsdosan gick kablarna
vidare till elelement i fastigheten. | séakringsskapet var sex sakringar utskruvade,
och som bland annat avsékrade en tejpisoled kabel och varmvattenberedaren.
Arbetet hade kommit sa langt att kablarna var forlagda i installationsror och
provisoriskt fastspikade pa vaggen. Varmvattenberedaren var ansluten och den
tejpisolerade kabeln skulle med all sannolikahet inkopplas till kopplingsdosan vid
varmvattenberedaren. Polisens utredning visar pa en trolig felaktig elinstallation av
varmvattenberedaren. Nar den felaktig elinstallationen av varmvattenberedare
utfordes och av vem har inte gatt att pavisa.
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Diagram 5.2.2 Elyrkesman, summan av antal elolyckor med dédlig utgang
2000-2009. Fordelade pa verksamhet vid olycksplatsen.

Elbanedrift (kommunikation) u

Hushall, bostdder
Off. forvaltning, halso- sjukvard
Handel, transport mm
Byggverksamhet

Elnat, elférsorjning  ———— |
Gruvor, industri
Jordbruk och skogsbruk

0 1 2 3 4 5

Under perioden har sju elyrkesmén omkommit i en elolycka. VVerksamheten vid
olycksplatsen har i fem av dessa atta elolyckor med dodlig utgang varit elnét,
elforsorjning.

5.3 Olycksfallstyp

Diagram 5.3 Elyrkesman, summan av elolyckor som medfért sjukdagar
2000-2009. Fordelade pa olycksfallstyp.

B Strémgenomgang M Ljusbage

Under perioden 2000-2009 har skadan i mer &n sex av atta av de elolyckor som
medfort sjukdagar och som drabbat elyrkesman uppkommit genom att personen har
fatt elektrisk strom genom kroppen.
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5.4 Orsak

Diagram 5.4.1 Elyrkesmén, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000 - 2009. Orsak till olyckan.
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B Tekniskt fel - vid idriftagning = Tekniskt fel - under bruk
M Teknisk fel - totalt M Arbetsfel

Diagram 5.4.2 Elyrkesmén, summan av elolyckor som medfért sjukdagar
2000-2009. Orsak till olyckan.

M Arbetsfel m Teknisk fel - totalt

For elyrkesman orsakades néstan fyra av fem av de elolyckor som medférde
sjukdagar under perioden 2000-2009 av ett arbetsfel. | de flesta av dessa olyckor
har starkstromsanlaggningen inte frankopplats eller sa har den frankopplats pa ett
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satt som ej dverensstdammer med vald arbetsmetod. N&r sedan
spanningsloshetskontrollen inte sker, ar elolyckan ett faktum.

5.5 Sysselsattning

Diagram 5.5 Elyrkesmén, summan av elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Sysselsattning vid arbetsrelaterade olyckor.

H Ny- om- eller tillbyggnad av elanlaggning
M Drift (mandver, fels6kning)

i Felavhjalpning
B Underhall (férebyggande)
= Ovrigt

For de arbetsrelaterade elolyckorna som medférfort sjukdagar under perioden
2000-2009 dominerar arbetsfel i samband med ny-, om- eller tillbyggnad av en
starkstromsanlaggning.



© ELSAKERHETSVERKET 5507

5.6 Inblandat objekt

Diagram 5.6 Elyrkesmén, summan av elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Inblandat objekt vid arbetsrelaterade olyckor.

H Kopplingsutr. (stéllverk, central, kabel-, apparatskap) inkl apparater

M Fast installation pa gruppledning inkl. kabel
Luftledning
m Ovrigt

Med objekt i ovanstaende tabell avses den del av den elektriska
starkstromsanlaggningen som arbetet utfordes pa eller vid. Nar det géller de
arbetsrelaterade elolyckorna som medfort sjukdagar under perioden 2000-2009 har
kopplingsutrustningar varit inblandade i ver 40 procent av dessa olyckor. Foljande
exempel &r en elolycka som drabbade en elektriker och som féranledde en sjukdag.
Montoren arbetade med att byta styr- och reglerutrustning i ett apparatskap.

Han hade frankopplat genom att sla ifran skapets huvudbrytare och han hade &ven
utfort spanningsloshetskontroll pa kopplingsplintar anslutna efter huvudbrytaren.
Montéren pabdrjade utbytet och nér han skulle ledningsmérka en ledare, som i
andra dndan var ansluten till en kopplingsplint i skapet, kom han i kontakt med den
uppskalade ledaren och apparatskapsdorren. Montoren utsattes for en
stromgenomgang och upplever det som om han fastnade uppskattningsvis en till
tva sekunder. Muskelryckningar i vansterarm kvarstod i cirka tio minuter efter
stromgenomgangen. Vid kontrollmétning mellan den aktuella kopplingsplinten och
jord uppmattes 230 V. Vid kontroll visade sig att det fanns olika matningar till
apparatskapet och som inte frankopplades av skapet huvudbrytare. Dessa fanns inte
dokumenterat i aktuella scheman och skapet saknade aven skylt som varnade for att
det fanns frammande spanning i apparatskapet.
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5.7 Bransch

Diagram 5.7.1 Elyrkesman, summan av antal elolyckor som medfort
sjukdagar 2000-2009. Fordelade pa bransch dar olyckan skedde.
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m Jordbruk och skogsbruk B Gruvor, industri

¥ Elnat, elforsorjning B Byggverksamhet

® Handel, transport mm m Off. forvaltning, hélso- sjukvard
 Hushall, bostader © Elbanedrift (kommunikation)

Diagram 5.7.2 Elyrkesmén, antal elolyckor som medfért sjukdagar 2000-2009.
Fordelade pa bransch dar olyckan skedde.

2000
2002
2004

H Jordbruk och skogsbruk B Gruvor, industri
M Elndt, elforsérjning m Byggverksamhet
B Handel, transport mm m Off. forvaltning, hélso- sjukvard

© Hushall, bostader 1 Elbanedrift (kommunikation)
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Under perioden 2000-2009 har de flesta elolyckorna som drabbat en elyrkesman
skett inom gruvor och industri, foljt av elnat och elforsorjning. Dessa tva branscher
har tillsammans svarat for 56 procent av elyrkesmannens elolyckor. Vid jamforelse
mellan aren 2008 och 2009 kan noteras att elyrkesmannens elolyckor inom
branscherna gruvor och industri samt bandrift 6kar. Inom elnét och elférsérjning
har elolyckorna minskat vid samma jamférelse.
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6. LEKMAN | ARBETE

6.1 Antal

Diagram 6.1 Lekmén i arbete, antal elolyckor 2000-2009.
Fordelade pa olyckor med och utan sjukdagar.
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=== Elolyckor noll sjukdagar

=== Elolyckor med mer &n noll sjukdagar inkl. elolyckor med dodlig utgang

Antalet anmélda elolyckor (samtliga) som drabbat lekméan i arbete har under aret
okat kraftigt, fran 119 till 154 elolyckor. Okningen motsvarar en procentuell
okning med 29 procent. Storst 6kning har skett for elolyckor som medfort
sjukdagar med en 6kning pa drygt 76 procent.

6.2 Dodsolyckor

Diagram 6.2.1 Lekman i arbete, antal elolyckor med dodlig utgang 2000-2009.
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Under aret omkom inga lekman i arbete i elolyckor.

Diagram 6.2.2 Lekman i arbete, summan av antal elolyckor med dédlig
utgang 2000-2009. Fordelade pa verksamhet vid olycksplatsen.

Elbanedrift (kommunikation)
Hushall, bostdder

Off. forvaltning, halso- sjukvard
Handel, transport mm

Byggverksamhet

Elndt, elférsorjning
Gruvor, industri

Jordbruk och skogsbruk

Under perioden har elva lekman i arbete omkommit i en elolycka. Inom tre av
verksamheterna har fler &n en peson omkommit.VVerksamheter med fler &n en
omkommen &r elnat och ellforsdrjning, gruvor och industri samt jordbruk och
skogsbruk.

6.3 Olycksfallstyp

Diagram 6.3 Lekman i arbete, summan av elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Fordelade pa olycksfallstyp.

H Stromgenomgang M Ljusbage
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I néstan atta av nio av samtliga elolyckor som medfort sjukdagar och som drabbat
lekman i arbete under perioden 2000-2009 har skadan uppkommit genom att personen
har fatt elektrisk strom genom kroppen.

6.4 Orsak

Diagram 6.4.1 Lekman i arbete, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Orsak till olyckan.
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H Arbetsfel B Tekniskt fel - vid idriftagning
= Tekniskt fel - under bruk H Teknisk fel - totalt

Diagram 6.4.2 Lekman i arbete, antal elolyckor som medfdrt sjukdagar
2000-2009. Orsak till olyckan.

H Arbetsfel m Teknisk fel - totalt
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For lekman i arbete orsakades nastan tva av tre av de elolyckor som medfort
sjukdagar under perioden 2000-2009 av ett tekniskt fel.

Diagram 6.4.3 Lekman i arbete, summan av elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Fordelning av de tekniska felen.

B Tekniskt fel - under bruk B Tekniskt fel - vid idriftagning

1 78 procent av de olyckor som orsakts av ett tekniskt fel och som drabbat lekmén i
arbete har det tekniska felet uppkommit efter det att starkstromsanléggningen tagits
i bruk. En lokalvardare skulle flytta ett transportband for att komma at att rengora
en annan maskin. Transportbandet var kopplat till maskinen och kabeln var spand
mellan maskinerna. For att kunna flytta transportbandet var lokalvardaren tvungen
att dra ur kontakten, och nér han drog ut kontakten lossnade insatsen. Han utsattes
for en stromgenomgang, dér strommen gick in genom vanster hand och foljde
vanster del av kroppen. Lokalvardaren uppsokte akutsjukvarden samma dag, och
blev sjukskriven drygt en vecka.
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6.5 Inblandat objekt

Diagram 6.5 Lekman i arbete, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Inblandat objekt vid olyckor orsakade av ett tekniskt fel.

B Kopplingsutr. (stéllverk, central, kabel-, apparatskap) inkl apparater
H Anslutningskabel inkl anslutningsdon t ex sladdstall

M Fast installation pa gruppledning inkl kabel

B Maskiner, lyftinrdttningar etc o annan utrustning (industriellt bruk)
o Bruksféremal

m Ovrigt

Med objekt i ovanstaende tabell avses den del av den elektriska starkstroms-
anlaggningen som har befunnits ha fel eller brister. Fér lekman i arbete galler att de
elolyckor som berott pa ett tekniskt fel och som medfort sjukdagar under perioden
2000-2009, har en anslutningskabel eller ett bruksforemal tillsammans varit inblandat
i nastan 40 procent av dessa olyckor.
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6.6 Bransch

Diagram 6.6.1 Lekman i arbete, summan av antal elolyckor som medfort
sjukdagar 2000-2009. Fordelade pa bransch dar olyckan skedde.
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H Jordbruk och skogsbruk B Gruvor, industri

H Elnét, elforsorjning B Byggverksamhet

B Handel, transport mm m Off. forvaltning, hélso- sjukvard
© Hushall, bostader 1 Elbanedrift (kommunikation)

De flesta elolyckorna som drabbar lekmén i arbete sker inom branschen gruvor och
industri.

Diagram 6.6.2 Lekman i arbete, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Fordelade pa bransch dar olyckan skedde.

2000
2002
2004

m Jordbruk och skogsbruk M Gruvor, industri
M Elnét, elforsorjning B Byggverksamhet
B Handel, transport mm m Off. forvaltning, hilso- sjukvard

 Hushall, bostader © Elbanedrift (kommunikation)
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Diagram 6.6.3 Lekman i arbete, antal elolyckor som medfort sjukdagar
inom branschen offentlig forvaltning, hélso- och sjukvard 2000-2009.
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Den stérsta forandringen fran 2008 till 2009 har skett inom branschen offentlig
forvaltning, halso- och sjukvard. Elolyckor som drabbat lekmén i arbete inom
denna bransch har pa ett &r okat fran sex elolyckor till 22 elolyckor.
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7. LEKMAN PA FRITIDEN

7.1 Antal

Diagram 7.1 Lekman pa fritiden, antal elolyckor 2000-2009.
Fordelade pa olyckor med och utan sjukdagar.
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== Elolyckor noll sjukdagar

=== Elolyckor med mer dn noll sjukdagar inkl. elolyckor med dodlig utgang

Elolyckor som drabbar lekméan pa fritiden har lag rapporteringsgrad till
Elsakerhetsverket. Via mediabevakning far verket kinnedom om vissa av dessa
elolyckor, i forsta hand de mer allvarliga elolyckorna.

7.2 Dodsolyckor

Diagram 7.2.1 Lekman pa fritiden, antal elolyckor med dodlig utgang
2000-20009.
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Under 2009 omkom fyra personer pa fritiden. Tabellen visar pa en okning av antal
omkomna personer pa fritiden. Under aren 2000-2004 omkom tio personer, tva
personer i medeltal, medan for de senaste fem dren ar antalet 23 omkomna personer
pa fritiden. Detta motsvara fyra (4,6) personer i medeltal. Totalt sett under perioden
har nastan tva av tre elolyckor med dodlig utgang drabbat en person pa fritiden.

Diagram 7.2.2 Lekman pa fritiden, summan av antal elolyckor med ddédlig
utgang 2000-2009. Fordelade pa verksamhet vid olycksplatsen.

Elbanedrift (kommunikation)

Hushall, bostider . . J

Off. forvaltning, halso- sjukvard

Handel, transport mm )

Byggverksamhet

Elnat, elforsérjning

Gruvor, industri .—,

Jordbruk och skogsbruk

Under perioden har 33 lekmén pa fritiden omkommit en elolycka. De flesta
dodsolyckorna som drabbar lekman pa fritiden sker vid verksamheten hushall och
bostader samt elbanedrift (kommunikation). September 2009 omkom en sextonarig
pojke nar han klattrade upp pa ett lok och da kom i kontakt med en spanningssatt
kontaktledning. Loket var uppstéllt i ndrheten av stationsplattformen. Augusti
2009 omkom en tiodrig pojke i en villatradgard. Pojken hade badat i en plastpool
och skulle tdmma den med hjélp av en elektrisk pump. Pumpen var ansluten till
bland annat en aldre sladdvinda och anldaggningen saknade strémkannande
jordfelsbrytare.

7.3 Elolyckor exklusive elolyckor med dodlig utgang

Nagon ytterligare presentation dver elolyckor som drabbar lekman pa fritiden gors
inte i denna rapport pa grund av bristande underlag.
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8. ELOLYCKOR INOM NATVERKSAMHET

Rapporteringsskyldighet foreligger enligt 8 8 i starkstromsférordningen (2009:22)
for en innehavare av en ndtkoncession. Rapporteringsskyldighet har &ven funnits
enligt tidigare starkstromsforordning. Innehavaren ska utan dréjsmal till
Elsdkerhetsverket anmala olycksfall i den egna starkstrémsanlaggningen som
intraffat pa grund av el samt allvarliga tillbud till sddana olycksfall.
Rapporteringsskyldigheten medfér att rapporteringen av de elolyckor med
sjukdagar, och som sker inom verksamheten nét, &r och har varit hdg vilket
mojliggor att dessa elolyckor kan jamforas over tid.

8.1 Dodsolyckor

Diagram 8.1.1 Natverksamhet, antal elolyckor med dédlig utgadng 2000-20009.
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Diagram 8.1.2 Natverksamhet, antal elolyckor med dédlig utgang 2000-2009.
Fordelade pa kategori.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009

m Elyrkesman  mLekmaniarbete mLekman pa fritiden

Under aret omkom ingen personer inom natverksamhet. Sett dver perioden har det
omkommit fem elyrkesman medan det omkommit sex lekman pa fritiden. En ny
typ av dodsolyckor, och som har tillkommit under senare ar, ar de dédsolyckorna
som sker nar lekman pa fritiden forsoker stjala koppar i till exempel
transformatorstationer.

8.2 Elolyckor, antal

Diagram 8.2 Natverksamhet, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009.
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Inom nétverksamheten har antalet rapporterade elolyckor som medfért sjukdagar
okat under de senaste aren. Under aren 2000-2004 rapporterades i medeltal tretton
stycken elolyckor per ar medan for aren 2005-2008 ar motsvarande siffra nastan
sexton rapporterade elolyckor. Noterbart ar att elolyckorna har under de senaste
fyra aren legat pa nastan helt konstant niva.

8.3 Elolyckor, kategori

Diagram 8.3 Néatverksamhet, antal elolyckor som medfért sjukdagar
2000-2009. Fordelade pa kategori.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009

B Lekman i arbete Lekman pa fritiden mElyrkesman  m Totalt

Det 6kade antalet rapporterade elolyckor inom néatverksamheten och som medfort
sjukdagar kan héanforas till elolyckor som drabbat elyrkesmén. Féljande exempel ar
en elolycka som drabbade en montér 37 ar och som medférde 30 sjukdagar. Vid
felsokning i ett kabelskap, typ KSP och driftsatt 1975, konstaterades att en 80 A
sakring hade I6st. Vid tillfallet var den skadade tillsammans pa platsen tillsammans
en kollega. Nar montdren anbringade en ny sékring hordes ett ”poof” varvid han
genast drog ur sakringen igen. | samband med denna mandver uppstod en ljusbéage.
Den skadade erhéll forsta gradens brannskada i ansikte och pa hals, och dessutom
mellan andra och tredje gradens brannskada pa hoger underarm och vanster
armvek. Det var en varm sommardag och montoren var ikladd ljusbagsgodkanda
langbyxor och en ljusbagsgodkand kortarmad troja. | ambulansen pa vég till
sjukhuset fick personen hjartstillestand, pa grund av chocken, men han kunde
vackas till liv igen. En viss kold- och varmekanslighet kan bli bestaende. Olyckan
orsakades troligtvis av att en spédnningsséttning skedde mot en felaktig serviskabel.
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Kabelskapet var inte utrustat med avdelande skyddsskarm mellan sakringsgrupp
for servissakringar och anslutningen av fordelningskabeln. | samtal med
tillverkaren har framkommit att skyddsskarmar inte var standard vid denna tid utan

fanns som ett separat tillbehor.
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9. ELOLYCKOR INOM GRUVOR OCH INDUSTRI

Elsakerhetsverkets sammanstallning visar pa att verksamhetsomradet gruvor och
industri svarat for en tredjedel av samtliga elolyckor som medfort sjukdagar under
perioden 2000-2009. Inom det aktuella omradet har det under Iang tid funnits bra
rutiner som mojliggor att arbetsgivaren far kannedom om de olyckor som medfort
sjukdagar.

9.1 Dodsolyckor

Diagram 9.1 Gruvor och industri, antal elolyckor med dddlig utgang
2000-2009.
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Under perioden har det omkommit tre personer inom verksamheten gruvor och
industri. Ingen av dessa personer har varit en elyrkesman.
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9.2 Elolyckor, antal

Diagram 9.2 Gruvor och industri, antal elolyckor som medfért sjukdagar
2000-2009.
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Efter att under tva ar minskat har elolyckorna inom branschen gruvor och industri
aterigen gatt upp. Elolyckorna har okat fran 19 till 32 stycken. Vid en jamféresle
mellan peroden 2000-2004 och perioden 2005-2009 kan konstareras att summan av
antalet elolyckor &r stort sett lika stor.
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9.3 Elolyckor, kategori

Diagram 9.3 Gruvor och industri, antal elolyckor som medfért sjukdagar
2000-2009. Fordelade pa kategori.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

H Elyrkesman ®Lekmaniarbete ®Summa

Inom verksamheten gruvor och industri har andelen elolyckor med sjukdagar och
som drabbar elyrkesmén 6kat under senare delen av perioden, medan elolyckorna
som drabbar lekmén i arbete har minskat. Under aren 2000-2004 rapporterades i
medeltal elva elolyckor per ar som drabbat en elyrkesman medan for aren 2005-
2008 &r motsvarande siffra nastan arton rapporterade elolyckor. For lekmén i arbete
ar motsvarande siffror 22 rapporterade elolyckor per ar 2000-2004 och tolv
rapporterade elolyckor 2004-2009. Fdljande exempel &r en elolycka som drabbade
en elyrkesman (entreprendr) verksam inom en industri och som medforde tva
sjukdagar. Montoren skulle montera stromtransformatorer for energimatning pa en
maskin. Mont6ren blir tilldelad arbete och kontrollera att matande kablar till
maskinen &r spanningslsa. Han kontrollerade inte att matning fran
lagspanningsfordelningen &r franslagen och lastbrytaren &r last och markt enligt de
rutiner som normalt foregar ett arbete pa dessa maskiner. Det visar sig att
huvudbrytaren for lagspanningsfordelningen ar franslagen, men da for ett
underhallsarbete som utforts dagen fore. Montoren tror att industrins personal har
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brutit den utgaende gruppen, som matar maskinen, for att han skall kunna utféra
det bestallda arbetet. Samtidigt som entreprendrens arbete pagar felsoker personal
fran industrin varfor en del av belysningen inte fungerar. De upptacker da att
huvudbrytaren &r franslagen och kopplar till den. I detta 6gonblick haller montéren
pa med kopplingsarbete i maskinen och far kontakt med matande stromkabel.
Montéren utsatts for en stromgenomgang.
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10. ELOLYCKOR INOM ELBANEDRIFT (KOMMUNIKATION)

Rapporteringsskyldighet foreligger enligt 8 § i starkstromsforordningen (2009:22)
for en innehavare av en starkstromsanlaggning for jarnvags-, sparvags-,
tunnelbane- eller tradbussdrift. Rapporteringsskyldighet har dven funnits enligt
tidigare starkstromsforordning. Innehavaren ska utan dréjsmal till
Elsékerhetsverket anméla olycksfall i den egna starkstrémsanlaggningen som
intraffat pa grund av el samt allvarliga tillbud till sddana olycksfall.
Rapporteringsskyldigheten medfér att rapporteringen av de elolyckor med
sjukdagar, och som sker inom verksamheten elbanedrift, &r och har varit hog vilket
mojliggor att dessa elolyckor kan jamforas dver tid.

10.1 Doédsolyckor

Diagram 10.1.1 Elbanedrift, antal elolyckor med dédlig utgang
2000-2009.
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Diagram 10.1.2 Elbanedrift, antal elolyckor med dédlig utgdng 2000-2009.
Fordelade pa kategori.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009

H Elyrkesman  HLekmaniarbete = Lekman pa fritiden

Under aret omkom en person, lekman pa fritiden, inom verksamheten elbanedrift.
Sett Gver perioden har det omkommit fjorton personer inom verksamheten
elbanedrift. Av dessa fjorton omkomna personer har tolv varit en lekman pa
fritiden.

10.2 Elolyckor, antal

Diagram 10.2 Elbanedrift, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000-20009.
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Inom verksamheten elbanedrift har antalet rapporterade elolyckor som medfort
sjukdagar 6kat under de senaste fyra aren. Under aren 2000-2004 rapporterades i
medeltal knapp fem stycken elolyckor per ar medan for aren 2005-2009 ar
motsvarande siffra drygt sju rapporterade elolyckor.

10.3 Elolyckor, kategori

Diagram 10.3 Elbanedrift, antal elolyckor som medfort sjukdagar
2000-2009. Fordelade pa kategori.
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Inom verksamheten elbanedrift har andelen elolyckor med sjukdagar och som
drabbar elyrkesman 6kat under senare delen av perioden. Under aren 2000-2004
rapporterades i medeltal en elolycka per ar som drabbat en elyrkesman, medan for
aren 2005-2009 ar motsvarande siffra tre rapporterade elolyckor. Under 2009 har
sju elyrkesman drabbats av en elolycka. | december intraffade en elolycka som
medforde tva sjukdagar. Montoren skulle besiktiga en sektionsisolator pa
kontaktledningen till spar sex pa en bangérd. Han éker upp i arbetskorgen med den
traktorgravare som arbetet utfordes ifrdn. Nér han tar i sektionsisolatorn visar det
sig att isolatorn &r spanningssatt med 15 000 V. Montéren faller omkull men &r vid
medvetande och transporteras av en arbetskamrat till sjukhus. Det var den sista
sektionsisolatorn som skulle besiktigas innan arbetsdagens slut. Bakomliggande
orsaker till elolyckan var bland annat att isolatorn var felmérkt och ett felaktigt
driftbevis.
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11. BRANDER

11.1 Omfattning

Elsékerhetsverket har inga egna uppgifter om av el orsakade brander men for att ge
en mer komplett bild av elens faror har verket valt att i denna rapport redovisa viss
beskrivande statistik fran Myndigheten fér samhallsskydd och beredskap (MSB).
Kalla for uppgifter kring elbrander i denna rapport ar fran MSB och deras
informationssystem IDA, Indikatorer, Data och Analys for skydd mot olyckor.

11.2 Jamforelse

Diagram 11.2.1 Antal omkomna 2000-2008.
Elolyckor med dédlig utgdng och omkomna i elbrander.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M Elolyckor med dodlig utgang  ® Omkomnai elbrander = Summa

Uppgift saknas fran MSB avseende antal omkomna i elbrander fér 2009.

Diagram 11.2.2 Summan av antal omkomna 2000-2008.
Elolyckor med dédlig utgang och omkomna i elbrander.

M Elolyckor med dédlig utgang B Omkomnaii elbrénder
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Diagrammen har €] varit foremal for uppdatering pa grund av att statistik saknas
fran MSB rérande dodsbrander 2009.

Till dodsbrander med elektriska startforemal sdsom, spis, torktumlare, kyl/frys etc.
har i ovanstaende diagram &ven inraknats uppvarmningsanordning. Under perioden
2000-2008 har det omkommit 47 personer i elolyckor (egen statistik) medan det
omkommit 116 personer i elbrander. Medelvardet per ar for perioden 2000-2008 &r
fem omkomna i elolyckor och drygt tretton omkomna i elbrander. Nastan tre
ganger fler manniskor har under denna period, omkommit i en elbrand jamfort med
antal omkomna i en elolycka.

11.3 Startforemal, elbrander med dodlig utgang

Diagram 11.3.1 Summan av antal omkomna i elbréander 2000-2008.
Fordelade pa startforemal.
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Diagram 11.3.2 Summan av antal omkomna i elbrander 2000-2008.
Fordelade pa startforemal exKkl. spis.
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Diagrammen har ej varit foremal for uppdatering pa grund av att statistik saknas
fran MSB rérande dodsbrander 2009.

Med startféremal avses i detta ssmmanhang det féremal som raddningsledaren
bedémer ha spelat den avgdrande rollen for brandens uppkomst (Statens
Raddningsverk 1997). Det ar relativt ovanligt med dodsbrander pa grund av
tekniska fel pa maskiner eller apparater utan det ar istallet manniskornas beteende
som ar den storsta faran. Den vanligaste brandorsaken i, enligt raddningstjansternas
insatsstatistik, dr att nagon glomt eller av misstag slagit pa en elektrisk spisplatta.
Under 2008 omkom i Sverige minst sex manniskor av denna orsak.
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12. BRAND I BYGGNAD

De kommunala rdddningstjansterna lamnar uppgifter om sina insatser via en
insatsrapport som &r gemensam for samtliga réddningstjénster och som i sin forsta
utformning introducerades 1996. Nar lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
tradde i kraft 2004 uppstod ett behov av att revidera insatsrapporten och en ny
insatsrapport infordes darfér i kommunal réddningstjénst den 1 januari 2005.
Forandringarna i insamlingsforfarandet medfor bland annat en risk for s kallade
tidsseriebrott i statistiken. Det innebar att forandringar i de resultat som presenteras
kan ha fororsakats av bytet av insatsrapport istéllet for av verkliga fordndringar.
Tolkningen av forandringar i insatsstatistiken for 2005 och senare, i jamforelse
med tidigare ar, bor darfor ske med forsiktighet (Statens Raddningsverk 2008).

12.1 Antal och objekt

Diagram 12.1 Brand i byggnad 2000-20009.
Totala antalet brander samt férdelade pa objekt.
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Det totala antalet bréander i byggnad har under perioden legat omkring 11 000
brander per ar. Av dessa brander har mer halften varit en brand i en bostad.
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13. BRAND I BOSTAD

13.1 Antal

Diagram 13.1 Brand i bostad 2005-2009.
Totala antalet brander samt sarredovisning av antal elbrander.
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Bostédder innefattar villor, flerbostadshus, fritidshus samt par-, rad- eller kedjehus
(Statens Raddningsverk 2008). Antalet brander i bostad har under de sensate aren
legat relativt stabilt omkring 6 000 brander per ar. Under 2009 intraffade det 6 433
bostadsbrénder och av dessa klassades 1 986 stycken som en elbrand. Detta
motsvarar 31 procent av samtliga bostadsbrander.
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13.2 Elbrander, antal och startféremal

Diagram 13.2.1 Antal elbrander i bostad 2005-20009.
Jamfdrelse mellan samtliga elbrander och de elbréander dar spisen bedémts
vara startapparat.
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Diagram 13.2.2 Summan av antal elbrander i bostad 2005-20009.
Fordelade pa startforemal.
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Under perioden har rdddningsledaren beddmt att spisen har spelar den avgérande
rollen for brandens uppkomst i mer an halften av samtliga elbrénder. Spisbrander
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kan uppsta nar varmen fran en bortglomd spisplatta eller kastrull smélter fettet i
spislakten. Nér fettet droppar ner boérjar det brinna. En kastrull med mat som gléms
bort pa en paslagen platta kan ocksa borja brinna. Branden kan sedan latt sprida sig
upp i flakten och vidare darifran (Statens Raddningsverk 2007).

Diagram 13.2.3 Summan av antal elbrander i bostad 2005-2009.
Fordelade pa startféoremal exkl. spis.
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Nar spisen exkluderas kan konstateras att andra vanliga elektriska startforemal som
bedomits haft avgdrande roll for brandens uppkomst har varit uppvarmnings-
anordningar, andra elinstallationer, tvattmaskin, TV och kyl och frys. Noterbart &r
att nar elbrander med spisen som starféremal raknats bort har glodlampan i fyra
procent av resterande elbrander bedomts vara startforemal for branden.



© ELSAKERHETSVERKET 677

14. BRAND | ALLMAN BYGGNAD

14.1 Antal

Diagram 14.1 Brand i allméan byggnad 2005-20009.
Totala antalet brander samt sarredovisning av antal elbrander.
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Som allman byggnad raknas exempelvis handel, vardanlaggningar, restauranger,
hotel, skolor och idrottsanlédggningar (Statens Raddningsverk 2008). Antalet
brander i allman byggnad har under de tre sensate aren legat omkring 2 200
brander per ar. Under 2009 intraffade det 2 228 brander i allman byggnad och av
dessa klassades 813 stycken som en elbrand. Detta motsvarar drygt 36 procent av
samtliga brander i allman byggnad.
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14.2 Elbrander, antal och startféremal

Diagram 14.2.1 Antal elbréander i allman byggnad 2005-20009.
Jamfdrelse mellan samtliga elbrander och de elbréander dar spisen bedémts
vara startapparat.
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Diagram 14.2.2 Summan av antal elbrander i allman byggnad 2005-2009.
Fordelade pa startforemal.
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For brénder i allméan byggnad har spisen beddmts vara den vanligaste
startforemalet for branden. Under perioden har drygt 41 procent av samtliga
elbrander i en allmén byggnad orsakts av en spisbrand.

Diagram 14.2.3 Summan av antal elbrander i allméan byggnad 2005-2009.
Fordelade pa startforemal exkl. spis.
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Nar spisen exkluderas kan konstateras att andra vanliga elektriska startféremal som
bedomits haft avgdrande roll fér brandens uppkomst har varit andra elinstallationer,
lysrérsarmaturer, uppvarmningsanordningar och elcentral. Noterbart &r att nar
elbrander med spisen som starforemal raknats bort har en lysrérsarmatur i arton
procent av resterande elbrander bedomts vara startforemal for branden.
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15. BRAND | INDUSTRIBYGGNAD

15.1 Antal

Diagram 15.1 Brand i industribyggnad 2005-2009.
Totala antalet brander samt sarredovisning av antal elbrander.
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Antalet brander i industribyggnad har under de tre senaste aren legat omkring
1 200 till 1 300 brander per ar. Under 2009 intraffade det det 1 096 brander i
industibyggnad och av dessa klassades 544 stycken som en elbrand. Detta
motsvarar 44 procent av samtliga brander i industribyggnad.
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15.2 Elbrander, antal och startféremal

Diagram 15.2.1 Summan av antal elbrénder i industribyggnad 2005-2009.
Fordelade pa startforemal.
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For brander i industribyggnad har maskinen bedémts vara den vanligaste
startforemalet for branden. Under perioden har 41 procent av samtliga elbrander i
industribyggnad orsakts av en brand i en maskin.

Diagram 15.2.2 Summan av antal elbrander i industribyggnad 2005-2009.
Fordelade pa startforemal exkl. maskin.
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Nar maskiner exkluderas kan konstateras att andra vanliga elektriska startforemal
som beddmts haft avgdérande roll for brandens uppkomst varit flakt/annan
ventilationsanlaggning, andra elinstallationer, uppvarmningsanordningar och
elcentral. Noterbart ar att nar elbrander med maskiner som starforemal raknats bort
svarar brander som startar i en ventilationsanldggning for 31 procent av resterande
elbrénder.
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16. SAMMANFATTNING

Elsékerhetsverkets rapport avseende elolyckor och elbrander under 2008 innehdll
aven en analysdel. I analysdelen redogjordes for ett antal iakttagelser fran
statistiken, och bland annat kunde verket konstatera att:
e inrapporteringen av elolyckor hade tkat
e (Okning av elolyckorna inom branscherna elbanedrift och natverksamhet
o elyrkesméannens elolyckor orsakas av arbetsfel medan ett tekniskt fel ar den
vanligaste orsaken for de elolyckor som drabbar en lekman i arbete
e iallmén byggnad startar de flest elbrénderna (exklusive spisen) i en
lysrérsarmatur
e ventilationsanlaggningar ar hogt representerade som starféremal for de
elrelaterade branderna i en industribyggnad.
Analysen av 2008 ars elolyckor och elbrander har inte reviderats, varfor arets
sammanfattning endast redovisar de iaktagelser som framkommit nar olycksaret
2009 sammanstéllts.

16.1 Elolyckor, allmant

Det totala antalet inrapporterade elolyckor som medfért sjukdagar har 6kat med 30
procent mellan &ren 2008 och 2009. Okning har framst skett for kategorin lekman i
arbetet, vars elolyckor som medfért sjukdagar 6kat med 76 procent mellan 2008
och 2009.

Av de elolyckor som orsakats av ett tekniskt fel beror en tredjedel av ett tekniskt
fel som har funnits redan vid idrifttagningen. Tva av de elolyckor med dadlig
utgang som skedde under 2009 orsakades av fel i elinstallationen, och som funnits
redan vid idtrifttagningen.

B Materiel

M Installation

Figur 1 Tekniska fel som funnits vid idrifttagning for samtliga olyckor som skett
under 2009, fordelade pa om felet funnits i en produkt eller i en elinstallation
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Vid en jamfarelse mellan aren 2000-2004 och aren 2005-2009 kan konstateras att
medeltalet for elolyckor med dodlig utgang har okat fran fyra till sex personer.
Storst 6kning har har skett inom kategorin lekman pa fritiden. De senaste fem aren
har det i medeltal omkommit nastan fem personer per ar, vilket ska jamféras med
medeltalet for de tidigare fem aren med tvd omkomna per ar. Flest lekmén pa
fritiden omkommer pa grund av att de kommit i kontakt med en kontaktledning for
jarnvagsdrift, eller att de omkommer i samband med att de forsoker stjala koppar
till exempel i en transformatorstation tillhérande ett elnatsforetag. Antalet
omkomna pa grund av att de kommit i kontakt med en kontaktledning har minskat
fran fyra personer under topparet 2007 till en person under 2009.

I nastan var tredje elolycka med dodlig utgang, aren 1972-2009, ar antingen en
anslutningsledningen eller ett bruksféremal inblandat.

16.2 Elyrkesman

| medeltal har det under aren 2000-2009 omkommit en elyrkesman i en elolycka.

Né&r perioden 2000-2004 jamfdéres med perioden 2005-2009 kan det konstareras att
elyrkesmannens elolyckor som medfort sjukdagar har 6kat med 41 procent. Da
denna statistik behandlar elolyckor som medfort sjukdagar, det vill sdga elolyckor
av en viss allvarlighetsgrad, ar de ocksa jamforbara dver tid. | 6ver 40 procent av
de arbetsrelaterade elolyckorna har elyrkesmannen utfort arbete i en
kopplingsutrustning.

16.3 Lekman i arbete

Totalt antal anmalda elolyckor som drabbat en lekman i arbete har 6kat med 29
procent fran ar 2008 till ar 2009. Gallande de elolyckor som medfort sjukdagar har
dessa under aret okat med 76 procent.

Ett av skalen till uppgangen &r att under 2009 har industrin 6kat produktionen med
cirka 20 procent efter nedgang under 2008 (SCB, Industriproduktionsindex), det
vill sdga en Okad aktivitet inom denna bransch. Ett annat skal till 6kningen for
lekmaén i arbete &r att elolyckorna inom branschen offentlig forvaltning/hélso- och
sjukvard har okat. Har &r 6kningen under 2009 hdg relativt 6vriga ar under 2000-
talet. Sarskilt utmarkande har denna 6kning dock varit mellan 2008 och 2009 da
det féregdende aret var sérskilt I1agt. Arets kraftiga 6kning har skett for ett enskilt ar
och &r for narvarande inte del av trenden relativt 6vriga ar under 2000-talet.
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I néstan 40 procent av de elolyckor som drabbar lekmén i arbete, och som beror pa
ett teknisk fel, &r det inga komplicerade anlaggningsdelar som varit inblandande (se
figur 2).

m Ovrigt mSladd och bruksforemal

Figur 2 Sladdars och bruksféremals andel av de elolyckor som beror pa ett tekniskt
fel som uppkommit under anvandning, och som drabbat en lekman i arbete under
aren 2000-2009.
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16.4 Bransch

De flesta elolyckorna som drabbat en elyrkesman sker inom branscherna
guvor/industri och elnét.

35%
30%
25%

20%

15%
10%
5%

0%

m Jordbruk och skogsbruk H Gruvor, industri

M Elnat, elférsorjning B Byggverksamhet

B Handel, transport mm m Off. forvaltning, hélso- sjukvard
m Hushall, bostader m Elbanedrift (kommunikation)

Figur 3 Summan av elyrkesmannens elolyckor och som medfort sjukdagar under
&ren 2000-2009, fordelade pé bransch.

Branscherna gruvor, industri, elnat och elforsérjning svara tillsammans for 56
procent av elyrkesménnens elolyckor som medfort sjukdagar. Inom dessa
branscher ses dven en 6kning av elyrkesménnens elolyckor vid en jamforelse av
aren 2000-2004 och aren 2005-2009. Medeltalet for den forsta perioden var 11
elolyckor och for den senare delen ar medeltalet 13 elyckor per ar.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M Gruvor, industri W Elndt, elférsorjning  © Hushall, bostader

Figur 4 Elyrkesmannens elolyckor som medfort sjukdagar inom tre branscher for
aren 2000-2009

Inom gruvor och industri har elolyckorna 6kat fran i medeltal elva elolyckor per ar
for perioden 2000-2004, till i medeltal 18 elolyckor per ar for den senare delen av
2000-talet. Motsvarande siffror for elnét och elnétférsorjning ar for perioden 2000-
2004 i medeltal elva elolyckor per ar och for perioden 2005-2009 i medeltal 13
elolyckor per ar.

Storst procentuell 6kning, for perioderna, har skett inom omradet hushall och
bostader. Har har elyrkesmannens elolyckor okat for perioden 2000-2004 fran i
medeltal tre elolyckor per ar, till sju elolyckor per ar for perioden 2005-20009.
Sedan topparet 2007 har dock elolycksfallen minskat.
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Elolyckor inom branschen elbanedrift och som drabbat en elyrkesman har sedan
2006 okat. Ar 2008 var antalet elolyckor som drabbat en elyrkesman fyra medan
motsvarande siffra for 2009 ar sju elolyckor. For perioden 2000-2004 var det i
genomsnitt omkring en person varje ar som skadades. For den senare delen av
2000-talet mellan 2005 till 2009 har det i genomsnitt skadats nastan fyra personer
per ar.

0 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figur 5 Elolyckor som drabbat elyrkesman och som medfort sjukdagar under aren
2000-2009, inom branschen elbanedrift.
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De flesta elolyckorna som drabbar lekmadn i arbete sker inom branscherna
gruvor/industri och offentlig forvaltning/hélso- och sjukvard.
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Figur 6 Summan av elolyckor som drabbat lekmén i arbete och som medfért
sjukdagar under aren 2000-2009, fordelade pa bransch.

Dessa tva branscher tillsammans med handel och transport svarar tillsammans for
omkring 75 procent av de elolyckor som drabbat lekmén i arbete och som medfort
sjukdagar. Tvértemot elyrkesménnens elolyckor ses i dessa branscher en minskning
av elolyckor som drabbat lekman i arbetet, nar en jamforelse gors mellan aren
2000-2004 och &ren 2005-2009.

Inom gruvor och industri har elolyckorna minskat fran i medeltal 22 elolyckor per
ar, till i medeltal tolv elolyckor per ar. Motsvarande siffror for handel och transport
ar for perioden 2000-2004 i medeltal tolv elolyckor per ar, och for perioden 2005-
2009 i medeltal sju elolyckor per ar.

Storst forandring for aret har skett inom branschen offentlig forvaltning/hélso- och
sjukvard. Elolyckorna har 6kat fran sju elolyckor 2008 till 22 elolyckor 2009. Vid
en jamforelse mellan perioden 2000-2004 och perioden 2005-2009 kan konstateras
att det ar jamnt avseende summan av elolyckor.
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Figur 7 Elolyckor som drabbat lekmén i arbete och som medfért sjukdagar inom tre
branscher for aren 2000-2009
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